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Дроссель

 Источник питания подключается на один из входов Дросселя. Плюсовую 
клемму блока питания соединить с плюсовой клеммой дросселя (10, 12), 
минусовую – с минусовой (9, 11). Шину KNX подключить к соответствующим 
клеммам (- +).

“L” фаза
“N” нейтраль
“PE” земля

Обозначения

Функции: 
Обеспечение питанием шины KNX.

Описание

Аккумулятор

Блок питания 24В 

Блок питания 24В 

KNX/EIB


