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Схема подключения EVIKA IO3PT

Дроссель

“L” фаза
“N” нейтраль
“PE” земля

датчик температуры PT1000

“4” ... “7” входы устройства IO3PT

Обозначения

Функции: 
•	 Снятие показаний температуры с четырех датчиков и передача в сеть KNX
•	 Поддержание температуры в 4-х зонах благодаря наличию четырех термостатов 

систем отопления и охлаждения

Описание
Датчики температуры PT1000 подсоединяются к входам устройства IO3PT. 
Одним концом датчик  подключается на клеммы 4,5,6 или 7, другим на 
клемму 8. Клеммами “+” и “–” устройство IO3PT соединяется с сетью KNX.
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Блок питания 24 В
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