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Схема подключения EVIKA Shutter Actuator (SA4O)

Дроссель

“L” фаза
“N” нейтраль
“PE” земля

приводы жалюзи/штор

“1” ... “8” входы устройства Shutter Actuator

Обозначения

Функции: 
Управление жалюзи/шторами

Описание
Для подключения релейного модуля, помимо KNX блока питания 
необходим дополнительный блок питания на 24В. Минусовая клемма 
24В блока питания заводится на минус (черн.) шины KNX (или минусом 
блока питания KNX). Плюсовая клемма 24В блока питания соединяется с 
клеммой А1 релейных модулей, клемма А2 релейного модуля заводится 
на соответствующий канал Shutter Actuator (в нашем примере выходы 1,  
2, 3, 4). К выходам реле WAGO подключаются приводы штор или жалюзи.

KNX/EIB

Блок питания 24 В

Shutter Actuator 

Блок питания 24 В

Реле WAGO 788-304


